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LARGE HYDROBOXILLA VARUSTETUN LAMPOPUMPPUJARJESTELMAN TOIMINTASELOSTUS:

Lammitysjdrjestelma koostuu kahdesta jarjestelmasta, lampopumpusta ja lammityskattilasta.

Tarvittaessa jdrjestelmdt voidaan yhdistdd talocgutomaation avulla (modbus).

Lammitysjarjestelma saadetddn toimimaan siten, etta lampopumppu on ensisijainen lammonlahde.

Menoveden lampotilataso suhteessa ulkolampotilaan saadetaan tasolle, joka lampopumpun

hyvan hyotysuhteen alueella riittaa lammitystehoksi.

Pddldmmitysjdrijestelmdn sddtokdyrd sdddetddn hieman (2—4 K)
oumpun teho tai ldmpdtilataso ei endd riitd, ottaa jdrjestelmd lisdldmpdd/tehoa ldmmityskattilasta.

Ulkoldmpotilan alittaessa asetusarvon (—=15C — —28C aseteltavissa), siirtyy ldmmitys pelkdstddn lammityskattilalle.

Tarvittaessa lisd/varavastus 9 kW hyddynnettdvissd hydroboxissa

Kayttovesi lammitetaan erillisessa kayttovesivaraajassda.
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Puskurivaraaja %
K.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RN:0 VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJUA VARTEN
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. N:0
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO . MITTAKAAVAT
PERIAATEKYTKENTA
1 x LARGE HYDROBOX
1 x PUHZ—SHW230/SW200
SUUNN. PIIRT.PO\J SUUNNITTELUALA, TYON NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO MUUTOS
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